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795.1]³m[ uabhoR lairetaM nemuloV
381.2]³m/gk[ lairetamuaB ethcidhoR

239.584.3]gk[ uabhoR thciweG
Baumassenkennwert [kg/m³ BV] 152

004.2]²m[ A ehcälfllüheduäbeG enednehcsuatemräW
01,0]m/1[ sintlähreV - V/A

Glasfläche A Glas [m²] 1.711
Fassadenkennwert (A Glas/NF) [-] 0,43

spezifische Graue Energie bezogen auf die Bruttofläche [kWh/m²] 1.944
HEBAU 133.9]hWM[

%03EH netmaseg red % ni kinhcetsuaH EH
033.31tmaseg EH

03]erhaJ[ sulkyzsnebeL
444]a/hWM[ reuadsnebeL erelttim fua negozeb EH

lietnA]hWM[ EH]gk/hWk[ EH .zeps]³m[ nemuloVnereihcrehcer uz etrewlairetaM ,nenhcereb uz dnis nemuloV
042.2006.1004.1noteblhatS 14,70%

Ziegel 197 900 177 1,16%
3.300000.51202nehcäfsalG 21,66%
4.400000.00222muinimulA 28,88%

721001.1511nettalpnotrakspiG 0,83%
PVC 19 16.000 304 2,00%

44052571ellowlareniM 0,29%

Summe HE BAU [MWh] 10.592                      69,51 %
%94,074]hWM[ ztasnA megigälhcsrebü sua znereffiD EH

HE Haustechnik [MWh] 4.571                       30,00%
HE aus überschlägigem Ansatz [MWh] 15.237                    100,00%

Nutzfläche NF [m2 000.4]
Bruttogeschossfläche BGF [m2 008.4]
Brutto-Rauminhalt BRI [m3 000.32]
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] 20.700

0,2]h/1[ n lhazleshcewtfuL

493.021]a/hWk[ latot
spezifisch [kWh/m2

NFa] 30,1
spezifisch [kWh/m2

BGFa] 25,1

826.79]a/hWk[ latot
spezifisch [kWh/m2

NFa] 24
spezifisch [kWh/m2

BGFa] 20

Cp,Wasser [kJ/(kg*K)] 4,2
0,1]l/gk[             
072P lhaznenosreP

36926926,9])d*P(/l[ )gaT*nosreP(/fradebressawmraW
062]d[ egatsbeirteB

Jahresenergiebedarf total, QWW [kWh/a] 23.660
Jahresenergiebedarf spez., QWW [kWh/m2

NFa] 5,9
Jahresenergiebedarf spez., QWW [kWh/m2

BGFa] 4,9

Systemkennwert der mechanischen Lüftungsanlage [W/(l/s)] 2,4
Leistungsaufnahme PMech. Lüftung [W] 27.600

0013]h[ tiezsbeirteB
Jahresenergiebedarf total, E Mech. Lüftung [kWh/a] 85.560
Jahresenergiebedarf spezifisch, E Mech. Lüftung  [kWh/m2

NFa] 21
Jahresenergiebedarf spezifisch, E Mech. Lüftung [kWh/m2

BGFa] 17

6,7nenoZ ella rebü gnulettiM ,tneitouqthcilsegaT rerelttiM
Betriebsstunden Kunstlicht tBetrieb,eff. [h] 450
Fläche mit Tageslicht ATL [m2] 3.024
Spezifische Anschlussleistung [W/m2 51]
Jahresenergiebedarf für Bereich mit Tageslicht total [kWh/a] 20.412

Betriebsstunden Kunstlicht tBetrieb [h] 2.860
Fläche ohne Tageslicht AOTL [m2] 798
Spezifische Anschlussleistung [W/m2 51]
Jahresenergiebedarf für Bereich ohne Tageslicht total [kWh/a] 34.234
Jahresenergiebedarf Kunstlicht total, E Kunstlicht [kWh/a] 54.646
Jahresenergiebedarf Kunstlicht spez., E Kunstlicht [kWh/m2

NFa] 14

Bereiche mit Tageslicht

Bestimmung des Tageslichtquotienten

Bereiche ohne Tageslicht
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HE BAUSTOFFE, ERRICHTUNG UND HAUSTECHNIK

HE BAU IM DETAIL
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FASSADENSCHNITTFASSADENSCHNITT

503,45 m2

132,55 m2
132,55 m2


